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AURATON 3021 / 3021RTH

3 moduri de temperatură programabile independent
de confort , economic  , anti-îngheţ.

9 programe independente de setare a tempera
d

turii
in care 6 pot fi modificate de către utilizator.

Ecran LCD iluminat
Ecranul iluminat face posibila supravegherea functionarii
aparatului chiar daca este  aflat in camere slab iluminate.LCD

2

Vă felicităm pentru alegerea termostatului AURATON 3021 / 
AURATON 3021 RTH de ultima generaţie, construit pe baza unui 
microprocesor   avansat.

3

Descrierea termostatului 

ecran LCD

butonul
de setare
a temperaturii

Panoul frontal al aparatului include un ecran LCD iluminat, 
4 butoane functionale si rotita de setare a temperaturii cu butonul 
OK.

butonul de setar
a orei și zilei săptămânii

butoan de setare
a regimului:

butonul
se selectare
a programului

regim de zi
regim de noapte

rotita OK inclus
cu butonul



AURATON 3021 / 3021RTH

3 moduri de temperatură programabile independent
de zi, de noapte, anti-îngheţ.

9 programe independente de setare a temperaturii
Din care 6 pot fi modificate de către utilizator.

Ecran LCD iluminat
Ecranul iluminat face posibila supravegherea functionarii
aparatului chiar daca este e aflat in camere slab iluminate.LCD
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Vă felicităm pentru alegerea termostatului AURATON 3021 / 
AURATON 3021 RTH de ultima generaţie, construit pe baza unui 
microprocesor avansat.
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Descrierea termostatului 

ecran LCD

butonul
de setare
a temperaturii

Panoul frontal al aparatului include un ecran LCD iluminat, 
4 butoane functionale si rotita buton  setare de cu   . KO 

butonul de setare
a orei și zilei săptămânii

buton de setare
a regimului:

butonul
de selectare
a programului

regim de confort 
regim de economic 

buton
  functia cu

 control de 
OK

inclusa
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Ecranul de afişare 

1 2 3 4

13

5 6 7 8 9 11 12

1. Ziua săptămânii (            ) – Indică ce zi a săptămânii avem. Fiecărei 
zile îi este atribuit un număr.

2. Temperatura – La funcţionarea normală , termostatul arată 
temperatura camerei în care este instalat.

3. Unitatea de temperatură – Informează dacă temperatura este 
afişată în grade Celsius  (     ).

4. Ceas  –  Ora este afişată în format de 24 de ore.

5. Linia timpului – Indicator de progres al programului. Aceasta este 
o linie împărţită în 24 de secţiuni. Fiecare secţiune reprezintă o 
oră. Această linie arată modul în care va fi realizat programul 
corespunzător. (vezi capitolul: „Linia timpului”)

6. Indic. regimului de confort  (     ) – Arată că în momentul respectiv 
termostatul funcţionează în  : lulotipac izevconfort.( de  regim      

 
   

„Programarea temperaturilor”)

10

7. Indicatorul regimului de noapte (     ) – Arată că în momentul 
respectiv termostatul funcţionează în regim de zi. (vezi capitolul: 
„Programarea temperaturilor”) 

8. Indicatorul regimului anti-îngheţ (     ) – Arată că în momentul 
respectiv termostatul funcţionează în regim anti-îngheţ. (vezi 
capitolul: „Programarea temperaturilor”şi „Regim anti-îngheţ).

9 . Indicator de comandă manuală  (     ) – Apare când ne abatem 
temporar de la programul setat (vezi capitolul: „Comandă 
manuală” şi  „Regim economic”).

10.  (       )  – doar AURATON 3021 RTH
 

11. Indicatorul cuplării termostatului  (       ) 
Segment care informează despre starea de funcţionare a 
dispozitivului Vizibil în momentul pornirii dispozitivului controlat 
(cazan, instalaţie de încălzire etc.). 

12. Numărul programului
Este afişat numărul programului realizat în momentul respectiv . 
(vezi capitolele: „Programe din fabrică” şi „Programarea 
săptămânală”). 

13. Descărcarea bateriilor  (     )
Indicatorul va fi afişat atunci când tensiunea bateriei scade la un 
nivel minim acceptabil. Bateriile trebuie înlocuite cât mai curând 
posibil. 
ATENŢIE: Pentru a păstra parametrii programaţi, operaţiunea de 
înlocuire a bateriilor nu poate dura mai mult de 30 secunde.

Simbol de transmisie 
Indică comunicarea cu receptorul RTH.
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Ecranul de afişare 

1 2 3 4

13

5 6 7 8 9 11 12

1. Ziua săptămânii (            ) – Indică ce zi a săptămânii avem. Fiecărei 
zile îi este atribuit un număr.

2. Temperatura – La funcţionarea normală , termostatul arată 
temperatura camerei în care este instalat.

3. Unitatea de temperatură – Informează dacă temperatura este 
afişată în grade Celsius  (     ).

4. Ceas  –  Ora este afişată în format de 24 de ore.

5. Linia timpului – Indicator de progres al programului. Aceasta este 
o linie împărţită în 24 de secţiuni. Fiecare secţiune reprezintă o 
oră. Această linie arată modul în care va fi realizat programul 
corespunzător. (vezi capitolul: „Linia timpului”)

6. Indicatorul regimului de zi (     ) – Arată că în momentul respectiv 
termostatul funcţionează în regim de zi. (vezi capitolul: 
„Programarea temperaturilor”)
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7. Indicatorul regimului economic   (     ) – Arată că în momentul 
respectiv termostatul funcţionează în regim economic (   vezi apitolul:

 „Programarea temperaturilor”) 

8. Indicatorul regimului anti-îngheţ (     ) – Arată că în momentul 
respectiv termostatul funcţionează în regim anti-îngheţ. (vezi 
capitolul: „Programarea temperaturilor”şi „Regim anti-îngheţ).

9 . Indicator de comandă manuală  (     ) – Apare când ne abatem 
temporar de la programul setat (vezi capitolul: „Comandă 
manuală” şi  „Regim economic”).

10.  (       )  – doar AURATON 3021 RTH
 

11. Indicatorul cuplării termostatului  (       ) 
Segment care informează despre starea de funcţionare a 
dispozitivului. Vizibil în momentul pornirii dispozitivului   controlat.
(cazan, instalaţie de încălzire etc.). 

12. Numărul programului
Este afişat numărul programului realizat în momentul respectiv . 
(vezi capitolele: „Programe din fabrică” şi „Programarea 
săptămânală”). 

13. Descărcarea bateriilor  (     )
Indicatorul va fi afişat atunci când tensiunea bateriei scade la un 
nivel minim acceptabil. Bateriile trebuie înlocuite cât mai curând 
posibil. 
ATENŢIE: Pentru a păstra parametrii programaţi, operaţiunea de 
înlocuire a bateriilor nu poate dura mai mult de 30 secunde.

Simbol de transmisie 
Indică comunicarea cu receptorul RTH.

 c 
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Descrierea receptorului RTH  (AURATON 3021 RTH)

Receptorul AURATON RTH conlucrează cu termostatul wireless 
AURATON 3021 RTH. Receptorul este montat lângă dispozitivul 
de   încălzire. Poate lucra sub o sarcină de 16A.

OFF
ON
IN
OUT
ALARM
RESET

fixarea cablului
borna cuplajului de comandă

clema de fixare a cablului cu două
fire pentru racordarea cu instalaţia

de încălzire sau climatizare

butonul de întrerupere
a sincronizării dispozitivelor

butonul de sincronizare
a dispozitivelor cu receptorul RTH

ledul de semnalizare
a funcţionării dispozitivuluifixarea cablului

borna cuplajului de alimentare
 230V AC~

legendă

orificiu pentru şurubul
de fixare a receptorului pe perete

orificiu pentru şurubul
de fixare a receptorului pe perete

7

Se aprinde ledul verde – sistemul este oprit (contactele 
COM şi NC sunt închise).

Se aprinde ledul roşu – sistemul este pornit (contactele 
COM şi NO sunt închise).

Ledul verde semnalizează intermitent – receptorul RTH 
aşteaptă un semnal de sincronizare (capitolul: 
„Sincronizarea termostatului wireless AURATON 3021 
RTH cu receptorul RTH”).

Ledul roşu semnalizează intermitent – receptorul RTH 
aşteaptă un semnal de întrerupere a sincronizării – 
(capitolul: „Întreruperea sincronizării termostatului cu 
receptorul RTH”).

Ledul luminează intermitent roşu şi verde:
ALARM - legătura între receptorul RTH şi unul dintre 

dispozitivele sincronizate a fost întreruptă - 
(capitolul: „Situaţii de urgenţă).

RESET - receptorul RTH şterge toate setările efectuate 
pentru dispozitivele sincronizate - (capitolul: 
„ Ş te r g e r e a  d i n  m e m o r i e  a  t u t u r o r  
dispozitivelor sincronizate cu receptorul RTH”)

Legendă – descrierea semnalelor ledului
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Descrierea receptorului RTH  (AURATON 3021 RTH)

Receptorul AURATON RTH conlucrează cu termostatul wireless 
AURATON 3021 RTH. . Receptorul este montat lângă dispozitiv de 
încălzire. Poate lucra sub o sarcină de 16A.
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 230V AC~

legendă

orificiu pentru şurubul
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orificiu pentru şurubul
de fixare a receptorului pe perete
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Se aprinde ledul verde – sistemul este oprit (contactele 
COM şi NC sunt închise).

Se aprinde ledul roşu – sistemul este pornit (contactele 
COM şi NO sunt închise).

Ledul verde semnalizează intermitent – receptorul RTH 
aşteaptă un semnal de sincronizare (capitolul: 
„Sincronizarea termostatului wireless AURATON 3021 
RTH cu receptorul RTH”).

Ledul roşu semnalizează intermitent – receptorul RTH 
aşteaptă un semnal de întrerupere a sincronizării – 
(capitolul: „Întreruperea sincronizării termostatului cu 
receptorul RTH”).

Ledul luminează intermitent roşu şi verde:
ALARM - legătura între receptorul RTH şi unul dintre 

dispozitivele sincronizate a fost întreruptă - 
(capitolul: „Situaţii de urgenţă).

RESET - receptorul RTH şterge toate setările efectuate 
pentru dispozitivele sincronizate - (capitolul: 
„ Ş te r g e r e a  d i n  m e m o r i e  a  t u t u r o r  
dispozitivelor sincronizate cu receptorul RTH”)

Legendă – descrierea semnalelor ledului
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Alegerea locului potrivit pentru montarea
termostatului

Funcţionarea fiabilă a aparatului depinde în mare măsură de alegerea 
corectă a locului de montaj. Montarea aparatului într-un loc unde 
aerul nu circulă sau expunerea acestuia acţionarii razelor solare va 
afecta controlul corect a temperaturii. Pentru a asigura funcţionarea 
corectă a termostatului, acesta trebuie montat pe peretele interior 
(perete despărţitor). Trebuie ales locul în care petreceţi cel mai mult 
timp, cu o circulaţie liberă a aerului. Nu montaţi în apropierea surselor 
de căldură (televizor, radiator, frigider) sau în locuri expuse la 
acţionarea directă a razelor solare. Nu montaţi termostatul direct 
lângă uşă pentru a nu-l expune la vibraţii.

9

1.
2.

1. 2.

Conectarea firelor la AURATON 3021

Ca sa conectati firele inlaturati carcasa frontala a aparatului, dupa 
cum vedeti:

Firele sunt situate pe peretele din spatele termostatului, sub 
capacul de plastic.

capac

surub

1. 2.
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Alegerea locului potrivit pentru montarea
termostatului

Funcţionarea fiabilă a aparatului depinde în mare măsură de alegerea 
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2.

1. 2.

Conectarea firelor la AURATON 3021
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capac

surub

1. 2.
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3.

N
O

C
O
M

N
C

NC

COM

NO 

firele
bornelor 

capac
firele
bornelor

Este un releu tipic bipolar cu doua stari. In cele mai multe cazuri 
borna NC nu este folosita.

NOTA: Dupa ce conectati firele, reasezati capacul de plastic.

Inlocuirea bateriilor

Compartimentul bateriilor este localizat in interiorul termostatului, 
in partea frontala a dispozitivului. Ca sa puneti bateriile inlaturati 
carcasa frontala dupa cum apare la sectiunea „Conectarea firelor la 
Auraton 3021".

11

compartimentul bateriilor
2x AAA 1.5 V

Puneti doua baterii AAA 1.5V in compartiment, observand polaritatea.

AURATON 3021

compartimentul bateriilor
2x AAA 1.5 V

AURATON 3021 RTH
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Este un releu tipic bipolar cu doua stari. In cele mai multe cazuri 
borna NC nu este folosita.

NOTA: Dupa ce conectati firele, reasezati capacul de plastic.

Inlocuirea bateriilor

Compartimentul bateriilor este localizat in interiorul termostatului, 
in partea frontala a dispoitivului. Ca sa puenti batriile inlaturati 
carcasa frontala dupa cum apare la sectiunea „Conectarea firelor la 
Auraton 3021".

11

compartimentul bateriilor
2x AAA 1.5 V

Puneti doua baterii AAA 1.5V in compartiment, observand polaritatea.

AURATON 3021

compartimentul bateriilor
2x AAA 1.5 V

AURATON 3021 RTH
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3. Plasati diblurile de extindere in gaurile facute (diblurile sunt 
incluse in echipament).

4. Fixati spatele carcasei pe perete folosind surubele incluse in kit.

5. Reasezati carcasa frontala.

NOTA: In cazul unui perete de lemn, nu trebuie sa folositi diblurile 
de prelungire. Doar faceti gauri de dia 2,7 mm (in loc de 6 mm) 
si insurubati direct surubele in peretele de lemn. 

Fixarea carcasei frontale AURATON 3021

Atunci cand fixati  carcasa frontala pe cea din spate, fiti atenti la
conexiunea bornelor care transmit semnalele de control.

Atunci cand inlocuiti carcasa frontala asigurati-va ca „pinii” sunt
introdusi corespunzator in „locasul pinului”.

Pini Locasul
pinului

PANOU
FRONTAL

PANOU
SPATE

ATENŢIE !

13

Pentru fixarea termostatului pe perete:

1. Inlaturati carcasa frontala a termostatului (dupa cum vedeti la 
sectiunea „Conectarea firelor la AURATON 3021").

2. Facetidouagau ride dia-
metrul 6 mm in perete 
(stabiliti spatiul dintre gauri 
folosind panoul din spatele 
termostatului).

Fixarea termostatului pe perete

N
O

C
O
M

N
C

deschizatura pentru
surube

deschizatura
pentru
surube
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3. Plasati diblurile de extindere in gaurile facute (diblurile sunt 
incluse in echipament).

4. Fixati spatele carcasei pe perete folosind surubele incluse in kit.

5. Reasezati carcasa frontala.

NOTA: In cazul unui perete de lemn, nu trebuie sa folositi diblurile 
de extindere .  Doar faceti gauri de diametrul 2,7 mm  (in loc de 6  mm)
si insurubati direct surubele in peretele de lemn. 

Fixarea carcasei frontale AURATON 3021

Atunci cand inlocuitin carcasa frontala pe cea din spate, fiti atenti la
conexiunea bornelor care transmit semnalele de control.

Atunci cand inlocuiti carcasa frontala asigurati-va ca „pinii” sunt
introdusi corespunzator in „locasul pinului”.

Pini Locasul
pinului

PANOU
FRONTAL

PANOU
SPATE

ATENŢIE !
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Pentru fixarea termostatului pe perete:

1. Inlaturati carcasa frontala a termostatului (dupa cum vedeti la 
sectiunea „Conectarea firelor la AURATON 3021").

2. Facet  i dou  a gauri de dia-
metrul 6 mm in perete 
(stabiliti spatiul dintre gauri 
folosind panoul din spatele 
termostatului).

  

Fixarea termostatului pe perete

N
O

C
O
M

N
C

deschizatura pentru
surube

deschizatura
 pentru surube
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Mod de montare a receptorului RTH

capacul
de protecţie

ATENŢIE !
C   furnizate ablurile      cu împreuna
termostatul sunt adaptate pentru 
transmiterea încărcării maxime de 
2,5 A.
În cazul conectării dispozitivelor cu o 
putere mai mare, acestea trebuie 
înlocuite cu cabluri cu secţiuni 
corespunzătoare.

!

1. Scoateţi capacele de protecţie din partea de 
sus şi de jos  a receptorului AURATON RTH.

2. Scoateţi dispozitivele de prindere din partea 
de sus şi de jos a receptorului AURATON 
RTH.

3. La instalaţia de încălzire (ex.centrala 
termica) conectaţi bornele cuplajului de 
comandă a receptorului AURATON RTH. 
Procedaţi conform instrucţiunilor de service ale 
instalaţiei de încălzire (ex. centrala 
termica). Cel mai des se utilizează bornele COM 
(comun) şi NO (circuit deschis în 
condiţii normale).

4. Conectaţi cablurile de alimentare la bornele 
cuplajului de alimentare ale receptorului 
AURATON RTH respectând condiţiile de 
securitate.

15

ATENŢIE: în timpul montării receptorului AURATON RTH fluxul de energie 
electrică trebuie oprit. Se recomandă ca montarea receptorului să 
fie executată de către un specialist.

ATENŢIE: În instalaţia clădirii trebuie să existe un întrerupător şi o protecţie la 
supracurent.

5. După conectarea cablurilor trebuie să le fixaţi cu 
„dispozitive de fixare a cablului” şi înşurubaţi 
capacele de protecţie a receptorului AURATON 
RTH.

Pentru a fixa receptorul AURATON RTH pe perete trebuie să:

1. Scoateţi capacele de protecţie din partea de sus şi de jos a receptorului 
AURATON RTH (vezi capitolul „Mod de montare a receptorului RTH”).

2. Marcaţi pe perete situarea orificiilor pentru şuruburi de fixare.

3. În locurile marcate efectuaţi găurile cu diametrul corespunzător diblurilor 
ataşate la pachet (5mm).

4. Introduceţi diblurile în găurile efectuate.

5. Înşurubaţi receptorul RTH cu şuruburi, în aşa mod încât acestea să fixeze 
bine receptorul.

Fixarea receptorului RTH pe perete
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Mod de montare a receptorului RTH

capacul
de protecţie
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condiţii normale).

4. Conectaţi cablurile de alimentare la bornele 
cuplajului de alimentare a receptorului 
AURATON RTH respectând condiţiile de 
securitate.
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ATENŢIE: în timpul montării receptorului AURATON RTH fluxul de energie 
electrică trebuie oprit. Se recomandă ca montarea receptorului să 
fie executată de către un specialist.

ATENŢIE: În instalaţia clădirii trebuie să existe un întrerupător şi o protecţie la 
supracurent.

5. După conectarea cablurilor trebuie să le fixaţi cu 
„dispozitive de fixare ale cablului” şi înşurubaţi 
capacele de protecţie ale receptorului AURATON 
RTH.

Pentru a fixa receptorul AURATON RTH pe perete trebuie să:

1. Scoateţi capacele de protecţie din partea de sus şi de jos a receptorului 
AURATON RTH (vezi capitolul „Mod de montare a receptorului RTH”).

2. Marcaţi pe perete situarea orificiilor pentru şuruburile de fixare.

3. În locurile marcate efectuaţi găurile cu diametrul corespunzător diblurilor 
ataşate la pachet (5mm).

4. Introduceţi diblurile în găurile efectuate.

5. Fixati receptorul RTH cu şuruburi, în aşa fel  încât acestea să fixeze bine 
receptorul.

Fixarea receptorului RTH pe perete



Atenţie: Dacă peretele este din 
lemn, nu este nevoie să utilizaţi 
diblurile. Daţi două găuri cu 
diametrul de 2,7 mm în loc de 5 
mm şi fixaţi şuruburile direct în 
lemn.

Atenţ ie :  Nu  int roduceţ i  
receptorul RTH în carcase din 
metal (de ex. cutie de montaj, 
carcasa din metal a centralei), 
p e n t r u  a  n u  p e r t u r b a  
funcţionarea receptorului.

OFF
ON
IN
OUT
ALARM
RESET

orificiu pentru şurubul
de fixare a receptorului pe  perete
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orificiu pentru şurubul
de fixare a receptorului pe  perete

Sincronizarea termostatului wireless
AURATON 3021 RTH cu receptorul RTH.

ATENŢIE: termostatul wireless AURATON 3021 RTH comercializat 
împreună cu receptorul AURATON RTH este deja 
sincronizat. Dispozitivele cumpărate separat necesită 
o „sincronizare”.

17

3. 
receptorului AURATON RTH când acesta încetează să lumineze intermitent, 
iar receptorul îşi reia modul normal de lucru.

În cazul apariţiei unor erori trebuie să repetaţi paşii 1 şi 2. În cazul în care 
problemele persistă, trebuie să resetaţi toate dispozitivele prin apăsarea 
butonului RESET al receptorului RTH (vezi „RESET – Ştergerea din memorie a 
tuturor dispozitivelor sincronizate cu receptorul RTH”) şi reîncepeţi procesul de 
sincronizare.

ATENŢIE: La un receptor poate fi conectat doar 1 termostat.

Încheierea corectă a procesului de sincronizare este semnalată LED-ului 

1.
receptorul RTH se iniţiază prin apăsarea 
butonului  în partea stângă (triunghiul      
verde) a recepto-rului RTH, timp de cel puţin 
2 s., până  la momentul când ledul verde va 
începe să lumineze intermitent. 

Receptorul AURATON RTH aşteaptă 120 de 
secunde pentru sincronizare, după 
scurgerea timpului dispozitivul îşi va relua 
modul normal de lucru.

Sincronizarea termostatului 3021 RTH cu 

[]

2.
momentul când simbolul de transmitere se va afişa pe ecranul de 
afişare.  

Pe termostatul apăsaţi butonul      timp de 5 secunde, până la PROG
[da] 

LED



Atenţie: Dacă peretele este din 
lemn, nu este nevoie să utilizaţi 
diblurile. Daţi două găuri cu 
diametrul de 2,7 mm în loc de 5 
mm şi fixaţi şuruburile direct în 
lemn.

Atenţ ie :  Nu  int roduceţ i  
receptorul RTH în carcase din 
metal (de ex. cutie de montaj, 
carcasa din metal a cuptorului), 
p e n t r u  a  n u  p e r t u r b a  
funcţionarea receptorului.

OFF
ON
IN
OUT
ALARM
RESET

orificiu pentru şurubul
de fixare a receptorului la perete
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orificiu pentru şurubul
de fixare a receptorului la perete

Sincronizarea termostatului wireless
AURATON 3021 RTH cu receptorul RTH.

ATENŢIE: termostatul wireless AURATON 3021 RTH comercializat 
împreună cu receptorul AURATON RTH este deja 
sincronizat. Dispozitivele cumpărate separat necesită 
o „sincronizare”.
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2 sec., până  la momentul când ledul verde 
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secunde pentru sincronizare, după 
scurgerea timpului dispozitivul îşi va relua 
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[]
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momentul când simbolul de transmitere se va afişa pe ecranul de 
afişare.  

Pe termostat apăsaţi butonul      timp de 5 secunde, până la PROG
[da] 

LED
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Stergerea termostatului din memoria receptorului RTH

1.
memoria receptorului RTH se iniţiază prin 
apăsarea butonului drept de ştergere 
(triunghiul roşu -       ) de pe receptor, timp de cel 
puţin 2 sec., până la momentul când ledul roşu 
va începe să lumineze intermitent. 

Receptorul AURATON RTH rămâne în regimul 
de ştergere timp de 120 sec., după care îşi reia 
modul normal de lucru.

Ştergerea termostatului 3021 RTH din 

LED

3.
momentul în care LED-  ul roşu de pe receptorul AURATON RTH opreşte 
semnalizarea intermitentă, iar receptorul îşi reia modul normal de lucru.

În cazul apariţiei unor erori trebuie să repetaţi paşii 1 şi 2. În cazul în care 
problemele persistă, trebuie să resetaţi toate dispozitivele prin apăsarea 
butonului RESET a receptorului RTH (vezi „RESET – Ştergerea din memorie a 
tuturor dispozitivelor sincronizate cu receptorul RTH”).

Încheierea corectă a procesului de ştergere din memorie este semnalată în 

2.
momentul când simbolul de transmitere se va afişa pe ecranul de 
afişare.

Pe termostat apăsaţi butonul   timp de 5 secunde, până la PROOG
afff] 
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RESET – Ştergerea din memorie a tuturor
dispozitivelor sincronizate cu receptorul RTH

Pentru a şterge din memorie toate dispozitivele 
sincronizate cu receptorul RTH trebuie să ţineţi 
apăsate concomitent butonul de sincronizare şi 
butonul de ştergere din memorie ( ) timp 
de cel puţin 5 s, până la momentul când 
LED-urile roşu şi verde vor începe să lumineze 
intermitent, alternativ. Atunci eliberaţi 
butoanele. 
Încheierea cu succes a procesului de ştergere 
este semnalizat după cca. 2 s. prin aprinderea 
ledului verde şi , pe urmă, prin stingerea 
acestuia.

goradol

LED

ATENŢIE: dacă după RESETARE deconectăm receptorul RTH de la sursa de 
alimentare, şi, pe urmă, îi reconectăm alimentarea, atunci receptorul va intra 
automat în regimul „sincronizare” pentru o perioadă de 120 de secunde. La fel 
se va comporta receptorul RTH, nou-cumpărat (care n-a fost cumpărat în 
pachet cu termostatul) care nu are dispozitive sincronizate de producător.

Semnalizarea operaţiunilor de lucru şi de recepţionare
a pachetului de date

Fiecare transmisie radio recepţionată de receptorul AURATON RTH de la 
dispozitivele sincronizate este semnalată prin schimbarea temporară a culorii 
LED-ului portocaliu. După conectarea releului  LED-ul are culoarea roşie, după 
deconectarea releului, LED-ul are culoarea verde. 
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Stergerea termostatului din memoria receptorului RTH

1.
memoria receptorului RTH se iniţiază prin 
apăsarea butonului drept de ştergere 
(triunghiul roşu -       ) de pe receptor, timp de 
cel puţin 2 s., până la momentul când ledul roşu 
va începe să lumineze intermitent. 

Receptorul AURATON RTH rămâne în regimul 
de ştergere timp de 120 s., după care îşi reia 
modul normal de lucru.

Ştergerea termostatului 3021 RTH din 

LED

3.
momentul în care LED ul roşu de pe receptorul AURATON RTH opreşte 
semnalizarea intermitentă, iar receptorul îşi reia modul normal de lucru.

În cazul apariţiei unor erori trebuie să repetaţi paşii 1 şi 2. În cazul în care 
problemele persistă, trebuie să resetaţi toate dispozitivele prin apăsarea 
butonului RESET al receptorului RTH (vezi „RESET – Ştergerea din memoria a 
tuturor dispozitivelor sincronizate cu receptorul RTH”).

Încheierea corectă a procesului de ştergere din memorie este semnalată în 

2.
momentul când simbolul de transmitere se va afişa pe ecranul de 
afişare.

Pe termostatul apăsaţi butonul  timp de 5 secunde, până la PROOG
afff] 
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RESET – Ştergerea din memorie a tuturor
dispozitivelor sincronizate cu receptorul RTH

Pentru a şterge din memorie toate dispozitivele 
sincronizate cu receptorul RTH trebuie să ţineţi 
apăsate concomitent butonul de sincronizare şi 
butonul de ştergere din memorie ( ) timp 
de cel puţin 5   sec ,până la momentul când 
LED-urile roşu şi verde vor începe să lumineze 
intermitent, alternativ. Atunci eliberaţi 
butoanele. 
Încheierea cu succes a procesului de ştergere este 
semnalizat după cca. 2 sec. prin aprinderea 
ledului verde şi  , pe urmă, prin stingerea 
acestuia.

goradol

LED

ATENŢIE: dacă după RESETARE deconectăm receptorul RTH de la sursa de 
alimentare şi, pe urmă, îi reconectăm alimentarea, atunci receptorul va intra 
automat în regimul „sincronizare” pentru o perioadă de 120 de secunde. La fel 
se va comporta receptorul RTH, nou-cumpărat (care n-a fost cumpărat în 
pachet cu termostatul) care nu are dispozitive sincronizate de producător.

Semnalizarea operaţiunilor de lucru şi de recepţionare
a pachetului de date

Fiecare transmisie radio recepţionată de receptorul AURATON RTH de la 
dispozitivele sincronizate este semnalată prin schimbarea temporară a culorii 
LED-ului portocaliu. După conectarea releului  LED-ul are culoarea roşie, după 
deconectarea releului, LED-ul are culoarea verde. 



20

Prima pornire a termostatului

Dupa punerea corecta a bateriilor in 
compartimentul lor,toate segmentele 
vor aparea pe ecran pentru 1 secunda 
(testul ecranului), urmat de numarul 
versiunii softwareului (ex.F02).              

Apoi, termostatul va trece la setarea 
orei,  câmpul orei se afişează 
intermitent în aşteptarea setării. Rotiti 
butonul in sensul acelor de ceasornic 
sau in sens invers setaţi ora dorită şi 
salvaţi cu butonul . 

Termostatul va trece la setarea 
minutelor. Rotiti butonul in sensul 
acelor de ceasornic sau in sens invers 
şi salvaţi prin apăsarea butonului 

. 

otiti 
butonul in sensul acelor de ceasornic 
sau in sens invers

[OK]

[OK]

În partea de sus a panoului de afişare 
va începe să se afişeze intermitent 
simbolul zilelor săptămânii – r

 setaţi ziua 
săptămânii dorită şi salvaţi prin 
apăsarea butonului  . OK   

ATENŢIE: La prima setare a orei, dacă timp de 60 s nu veţi apăsa nici 
un buton, termostatul, automat, va trece la regimul 
normal de lucru. 

ATENŢIE: La programarea celorlalte funcţii neapăsarea timp de 10 
a niciunui buton este egală cu apăsarea butonului  . <OK

21

Setarea ceasului, zilelor săptămânii

Pentru a seta ceasul trebuie să: 

1. Apăsaţi butonul   . 
Pe ecranul de afişare va pulsa 
segmentul cu oră.

2. Rotiti butonul in sensul acelor de 
ceasornic sau in sens invers setaţi 
ora corectă şi salvaţi prin apăsarea 
butonului .

3. Rotiti butonul in sensul acelor de 
ceasornic sau in sens invers setaţi 
minutele şi salvaţi prin apăsarea 
butonului . 

 [zeg]

[OK]

  [Ok]
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Prima pornire a termostatului

Dupa punerea corecta a bateriilor in 
compartimentul lor,toate segmentele 
vor aparea pe ecran pentru 1 secunda 
(testul ecranului), urmat de numarul 
versiunii softwareului (ex.F02).              

Apoi, termostatul va trece la setarea 
orei,  câmpul orei se afişează 
intermitent în aşteptarea setării. Rotiti 
butonul in sensul acelor de ceasornic 
sau in sens invers setaţi ora dorită şi 
salvaţi cu butonul . 

Termostatul va trece la setarea 
minutelor. Rotiti butonul in sensul 
acelor de ceasornic sau in sens invers 
şi salvaţi prin apăsarea butonului 

. 

otiti 
butonul in sensul acelor de ceasornic 
sau in sens invers

[OK]

[OK]

În partea de sus a panoului de afişare 
va începe să se afişeze intermitent 
simbolul zilelor săptămânii – r

 setaţi ziua 
săptămânii dorită şi salvaţi prin 
apăsarea butonului  . OK   

ATENŢIE: La prima setare a orei, dacă timp de 60 sec nu veţi apăsa nici 
un buton, termostatul, automat, va trece la regimul 
normal de lucru. 

ATENŢIE: La programarea celorlalte funcţii neapăsarea timp de 10
sec.

 
a  niciunui buton este egală cu apăsarea butonului 
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Setarea ceasului, zilelor săptămânii

Pentru a seta ceasul trebuie să: 

1. Apăsaţi butonul   . 
Pe ecranul de afişare va pulsa 
segmentul cu oră.

2. Rotiti butonul in sensul acelor de 
ceasornic sau in sens invers setaţi 
ora corectă şi salvaţi prin apăsarea 
butonului .

3. Rotiti butonul in sensul acelor de 
ceasornic sau in sens invers setaţi 
minutele şi salvaţi prin apăsarea 
butonului . 

 [zeg]

[OK]

  [Ok]
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4. În partea de sus a panoului de 
afişare va începe să se afişeze 
intermitent s imbolul  z i lelor 
săptămânii – rotiti butonul in 
sensul acelor de ceasornic sau in 
sens invers setaţi ziua săptămânii 
dorită şi salvaţi prin apăsarea 
butonului    .OK

ATENȚIE: Puteţi să vă comutați prin intermediul butonului .<zega

luni – vineri

instalaţia de încălzire va realiza temperatura de confort  între orele
05:00 – 8:00, precum şi între orele 15:00 - 23:00.

 sâmbătă – duminică
instalaţia de încălzire va realiza temperatura de confort  între orele 
06:00 - 23:00.

setarea implicită a temperaturilor:
temp. de confort  – 21,0°C
temp. economica  – 19,0°C
temp. anti-îngheţ – 7,0°C

Setarea programelor implicită
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3. Rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers 
setaţi temperatura dorită. 

4. Apăsând din nou butonul  efectuaţi comutarea între tipuri 
de temperatură(      ,      ).

5. După setarea celor 2 temperaturi, salvaţi setările cu ajutorul 
butonului  . 

ATENŢIE: Temperatura de noapte setată poate fi egală sau mai mică 
cu temperatura de zi. Este imposibilă setarea temperaturii de 
noapte mai mare decât cea de zi.

[temp]

OK..

1. Apăsaţi butonul    . 

2. Pe ecranul de afişare se va afişa 
temperatura setată curent cu 
simbolul

  –  temperatura de zi;
   –  temperatura de noapte; 

TEM

Programarea temperaturilor de zi     , de noapte   

În termostatul AURATON 3021 / AURATON 3021 RTH puteţi seta din 
program 2 tipuri de temperatură:

 Temperatura de zi (      ) –  de la 5 până la 30°C
 Temperatura de noapte (      ) –  de la 5 până la 30°C

Pentru a programa una din temperaturile de mai sus trebuie să:
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4. În partea de sus a panoului de 
afişare va începe să se afişeze 
intermitent s imbolul  z i lelor 
săptămânii – rotiti butonul in 
sensul acelor de ceasornic sau in 
sens invers setaţi ziua săptămânii 
dorită şi salvaţi prin apăsarea 
butonului    .OK

ATENȚIE: Puteţi să vă comutați prin intermediul butonului .<zega

luni – vineri
instalaţia de încălzire va realiza temperatura de zi între orele
05:00 – 8:00, precum şi între orele 15:00 - 23:00.

 sâmbătă – duminică
instalaţia de încălzire va realiza temperatura de zi între orele 
06:00 - 23:00.

setarea implicită a temperaturilor:
temp. de zi – 21,0°C
temp. de noapte – 19,0°C
temp. anti-îngheţ – 7,0°C

Setarea programelor implicită
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3. Rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic sau in sens invers
ca

 
setaţi  sa temperatura dorită. 

4. Apăsând din nou butonul  efectuaţi comutarea între tipuri 
de temperatură (       ,      ).

5. După setarea celor 2 temperaturi, salvaţi setările cu ajutorul 
butonului  . 

ATENŢIE: Temperatura de economica  setată poate fi egală sau mai 
mică cu temperatura de  confort . Este imposibilă setarea 
temperaturii  economice mai mare decât cea de confort .

[temp]

OK..

1. Apăsaţi butonul    . 

2. Pe ecranul de afişare se va afişa 
temperatura setată curent cu 
simbolul

  –  temperatura de confort ;
   –  temperatura economica  ;

TEM

Prog. temperaturilor de confort     si    economica  
 
În termostatul AURATON 3021 / AURATON 3021 RTH puteţi seta din 
program 2 tipuri de temperatură:

 Temp.de    confort (      ) –  de la 5 până la 30°C
 Temp.   economica (      ) –  de la 5 până la 30°C

Pentru a programa una din temperaturile de mai sus trebuie să:
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Linia timpului

Pe ecranul LCD este afişată o linie a timpului împărţită în 24 de 
secţiuni. Fiecare secţiune simbolizează 1 ora din 24 de ore. 
Un patrat  negru deasupra orei respective înseamnă că este 
realizată temperatura de  confort , iar lipsa  patratului înseamnă că 
este realizată temperatura economica  .

Exemplu:

Figura de mai sus arată că de la ora 6.00 până la ora 23.00 
termostatul  va regla instalaţia de încălzire astfel încât în cameră va 
exista temperatura  de confort  (     ). De la ora 23.00 până la ora 
  6.00 termostatul  va realiza temperatura economica  (       ).

INTRODUCERE PENTRU PROGRAMARE

Pentru ca termostatul să ştie când să pornească temperatura de zi 
sau de noapte, trebuie să-i setaţi un program corespunzător pentru 
fiecare zi a săptămânii. În acest scop puteţi să utilizaţi unul din cele 3 
programe setate de către producător:

Programul nr.  0 – anti-îngheţ
Programul setat de către producător destinat setării temperaturii 
anti-ȋngheƫ. Selectarea acestui program va menţine temperatura 
anti-îngheţ pe tot parcursul zilei respective.

Programul nr. 1 – săptămânal
Programul setat de către producător care nu poate fi modificat. 
Prin selectarea acestuia instalaţia de încălzire va realiza 
temperatura de zi între orele 05:00 - 8:00 precum şi între orele 
15:00 - 23:00. 

Programul nr. 2 – de weekend 
Programul setat de către producător nu poate fi modificat. Prin 
selectarea acestuia instalaţia de încălzire va realiza temperatura 
de zi între orele 06:00 - 23:00.

Programul nr. 3, 4,….,8 – al utilizatorului
Programele de la nr. 3 până la nr. 8 sunt programele 
utilizatorului. Utilizatorul le poate schimba şi adapta nevoilor 
sale.

Programe din fabrică

25
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Linia timpului

Pe ecranul LCD este afişată o linie a timpului împărţită în 24 de 
secţiuni. Fiecare secţiune simbolizează 1 ora din 24 de ore. 
Un dreptunghi negru deasupra orei respective înseamnă că este 
realizată temperatura de zi, iar lipsa dreptunghiului înseamnă că 
este realizată temperatura de noapte.

Exemplu:

Figura de mai sus arată că de la ora 6.00 până la ora 23.00 
termostatul  va regla instalaţia de încălzire astfel încât în cameră va 
exista temperatura  de zi (     ). De la ora 23.00 până la ora 6.00  
termostatul va realiza temperatura de noapte (       ).

INTRODUCERE PENTRU PROGRAMARE

Pentru ca termostatul să ştie când să pornească temperatura  de  
confort sau economica   , trebuie să-i setaţi un program corespunzător  
pentru fiecare  zi a săptămânii. În acest scop puteţi să utilizaţi unul din  
cele programe  3 setate de către producător:

Programul nr.  0 – anti-îngheţ
Programul setat de către producător destinat setării temperaturii 
anti-ȋngheƫ. Selectarea acestui program va menţine temperatura 
anti-îngheţ pe tot parcursul zilei respective.
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Programul setat de către producător care nu poate fi modificat. 
Prin selectarea acestuia instalaţia de încălzire va realiza 
temperatura de confort  între orele 05:00 - 8:00 precum şi între   
 orele 15:00  - 23:00. 

Programul nr. 2 – de weekend 
Programul setat de către producător nu poate fi modificat. Prin 
selectarea acestuia instalaţia de încălzire va realiza temperatura 
de confort   între orele 06:00 - 23:00.

Programul nr. 3, 4,….,8 – al utilizatorului
Programele de la nr. 3 până la nr. 8 sunt programele 
utilizatorului. Utilizatorul le poate schimba şi adapta nevoilor 
sale.

Programe din fabrică
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Programarea săptămânală

Pentru a programa termostatul, trebuie să stabiliţi în care zi a 
săptămânii şi în care intervaluri de timp în această zi va fi realizată 
temperatura de  confort . În timpul rămas va fi realizată temperatura
economica

 
 .

Un exemplu al modului de funcţionare a termostatului de luni până 
duminică. În afara  perioadelor de timp de mai jos, termostatul va 
realiza temperatura mai joasă economica  .

Zi Temperatura de confort          

Luni 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Marţi 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Miercuri 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Joi 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Vineri 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Sâmbătă 8:00 – 23:00

Duminică 8:00 – 23:00

PROGRAMAREA
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SELECTAREA PROGRAMULUI

Pentru a seta un program trebuie să: 

1. Apăsaţi butonul  Câmpul cu 
descrierea programului va începe 
să pulseze. 

2. Apăsaţi butonul  până nu veţi 
selecta ziua săptămânii, în care 
trebuie efectuat programul. 

3. Apăsând în mod repetat butonul 
 selectaţi numărul dorit de 

program. Programele 0–2 sunt 
p ro g ra m e  s e t a t e  d e  c ă t r e  
producător, programele 3–8 sunt 
programe modificabile. 

4. Salvaţ i  setarea cu a jutorul  
butonului  . 

5. Repetaț i  procedura  pentru  
următoarele zile ale săptămânii.

[PROG]

[ceas]

[PRO]

[OK]
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Programarea săptămânală

Pentru a programa termostatul, trebuie să stabiliţi în care zi a 
săptămânii şi în care intervaluri de timp în această zi va fi realizată 
temperatura de zi. În timpul rămas va fi realizată temperatura de 
noapte.

Un exemplu al modului de funcţionare a termostatului de luni până 
duminică. În afara  perioadelor de timp de mai jos, termostatul va 
realiza temperatura mai joasă de noapte. 

Zi Temperatura de zi           

Luni 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Marţi 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Miercuri 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Joi 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Vineri 6:00 – 8:00; 15:00 – 23:00

Sâmbătă 8:00 – 23:00

Duminică 8:00 – 23:00

PROGRAMAREA
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SELECTAREA PROGRAMULUI

Pentru a seta un program trebuie să: 

1. Apăsaţi butonul  Câmpul cu 
descrierea programului va începe 
să pulseze. 

2. Apăsaţi butonul  până nu veţi 
selecta ziua săptămânii, în care 
trebuie efectuat programul. 

3. Apăsând în mod repetat butonul 
 selectaţi numărul dorit de 

program. Programele 0–2 sunt 
p ro g ra m e  s e t a t e  d e  c ă t r e  
producător, programele 3–8 sunt 
programe modificabile. 

4. Salvaţ i  setarea cu a jutorul  
butonului  . 

5. Repetaț i  procedura  pentru  
următoarele   zile   ale   săptămânii.

[PR .OG

[ceas]

[PRO]

[OK]
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Pentru a seta programul trebuie să:

1. Apăsaţi butonul . Câmpul cu 
descrierea programului va începe să 
pulseze

2.

3. Apăsaţi butonul         de câteva ori 
pentru a selecta numărul dorit al 
programului. Programele 0-2 sunt 
setate din fabrică, programele 3-8 pot 
fi modificate. 

4. Pe linia de timp vor fi aprinse toate 
(24) patratele  negre, din care 
f i e c a r e  s i m b o l i ze a z ă  1  o ră .  
Patratul vizibil înseamnă, că la 
ora respectivă trebuie

 
 menținută

 
 

t e m p e r a t u r  confort. dea      L i p s a  
patratului

economice. 
 temperaturii planificarea inseamna

 timp de liniei deasupra    
  

 

 

[PRO]

 

. 

Apăsaţi butonul  până nu veţi 
selecta ziua săptămânii, în care 
trebuie efectuat programul. 

[ceas]

 

MODIFICAREA PROGRAMULUI UTILIZATORULUI (prog. 3...8)

Posibilitatea 1
WÎn cazul în care am vrea din diferite motive să suspendăm pentru o 
anumită perioadă  executarea programului, este posibilă prelungirea 
funcționării regimului de zi sau de noapte până la maxim 24 de ore. 
Pentru a face acest lucru trebuie:
Să apăsați butonul  timp de 3 secunde. Apoi, cu ajutorul butonului 
rotativ selectaţi numărul orelor de lucru manual (maxim  
24 ore) și confirmați setarea cu butonul . 

[sun]

[OK] .

5. Cu ajutorul butonului  selectaţi 
temperatura de zi (dreptunghiul este 
aprins) sau de noapte (dreptunghiul 
este stins). Apoi selectaţi intervalul de 
timp pentru temperatura respectivă cu 
ajutorul butonului rotativ.

6. Apoi, apăsând butonul și selectând 
intervalul de timp modificăm întregul 
program. (activaţi sau dezactivaţi 
dreptunghiul cu ajutorul butonul

). 

7. După modificarea întregii linii de timp 
salvaţi programul cu ajutorul butonului 

.        

[sun]

 
[sun]

 
[OK]
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ATENŢIE: Odată modificat programul poate fi aplicat pentru alte zile ale 
săptămânii selectându-l în ziua săptămânii dorite.  

Operarea manuală
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Pentru a seta programul trebuie să:

1. Apăsaţi butonul . Câmpul cu 
descrierea programului va începe să 
pulseze

2.

3. Apăsaţi butonul de câteva ori 
pentru a selecta numărul dorit al 
programului. Programele 0-2 sunt 
setate din fabrică, programele 3-8 pot 
fi modificate. 

4. Pe linia de timp vor fi aprinse toate 
(24) dreptunghiurile negre, din care 
f i e c a r e  s i m b o l i ze a z ă  1  o ră .  
Dreptunghiul vizibil înseamnă, că la 
ora respectivă trebuie menținută 
t e m p e r a t u r a  z i l n i c ă .  L i p s a  
dreptunghiului deasupra liniei de 
t i m p  î n s e a m n ă  p l a n i f i c a r e a  
temperaturii de noapte. 

[PRO]

[prog] 

. 

Apăsaţi butonul  până nu veţi 
selecta ziua săptămânii, în care 
trebuie efectuat programul. 

[ceas]

 

MODIFICAREA PROGRAMULUI UTILIZATORULUI (prog. 3...8)

Posibilitatea 1
    În cazul în care am vrea din diferite motive să suspendăm pentru o 

anumită perioadă  executarea programului, este posibilă prelungirea 
funcționării regimului de confort  sau economic   până la maxim 24 de ore. 
Pentru a face acest lucru trebuie:
Să apăsați butonul  timp de 3 secunde. Apoi, cu ajutorul butonului 
rotativ selectaţi numărul orelor de lucru manual (maxim  
24 ore) și confirmați setarea cu butonul . 

[sun]

[OK] .

5. Cu ajutorul butonului  selectaţi 
temperatura de confort  (patratul este 
aprins) sau  economic (patratul   este 

 stins). Apoi selectaţi intervalul de  timp 
 pentru temp. respectivă cu ajutorul 

butonului rotativ.
6. Apoi, apăsând butonul și selectând 

intervalul de timp modificăm întregul 
program. (activaţi sau dezactivaţi 
patratul  cu ajutorul   butonului

). 

7. După modificarea întregii linii de timp 
salvaţi programul cu ajutorul butonului 

.        

[sun]

[sun]

 
[OK]

29

ATENŢIE: Odată modificat, programul poate fi aplicat pentru alte zile 
ale săptămânii selectându-l în ziua săptămânii dorite.  

Operarea manuală
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Regulatorul va aştepta setarea uneia dintre cele două temperaturi pe 
care trebuie să o menţină (de confort  sau economica  ).Modificările sunt 
efectuate prin intermediul butonului  sau prin intermediul 
butonului rotativ. Alegerea trebuie confirmată prin apăsarea 
butonului .

Posibilitatea 2
În cazul în care am vrea din diferite motive, să suspendăm 
executarea programului, de ex. din cauza unei petreceri care 
durează mai mult, iar regulatorul a început deja reducerea 
temperaturii de confort  până la temp.  de economica  (pe afișaj va 
apărea simbolul ), iar noi am vrea să menţinem temperatura 
confortabilă până la sfârșitul petrecerii, atunci trebuie: 
Să apăsăm butonul ,  pe afișaj va apărea simbolul ( ) și ( ). 
Temperatura de confort  va fi în acest caz menținută până la cea 
mai   apropiată modificare a temperaturii efectuată de program. 
Pentru a retrage această funcţie, apăsaţi , apoi va dispărea 
simbolul ( ) de pe afișaj.
În mod similar, în cazul în care programul efectuează temp. de

 
 confort, 

de ex: ieșiți pentru o perioadă mai lungă de acasă, și atunci 
trebuie să apăsați butonul ,   pe afişaj va apărea simbolul ( ) și 
( ). Temperatura economica  va fi în acest caz menținută până la cea 
mai apropiată modificare a temperaturii efectuată de program. 
Pentru a retrage această funcţie, apăsaţi , apoi va dispărea 
simbolul ( ) de pe afișaj.

[sun]

[OK]

(mo)

[sun] ha su

[OK]
ha

[sun] ha
mo

(OK)
ha

Temperatura anti-îngheţ este setată în cazul absenţei prelungite sau 
în afara încălzirii şi are ca scop prevenirea îngheţării apei în instalaţia 
de încălzire. Pentru a seta programul de temperatură anti-îngheţ 
pentru fiecare zi a săptămânii, trebuie să selectaţi programul nr. 0.
Temperatura setată de producător este de 7°C.

Setarea programului de temperatură
anti-îngheţ

31

Resetarea se efectuează prin scoaterea bateriilor până în momentul 
dispariţiei datelor de pe afișaj.

RESETAREA Regulatorului

MASTER RESET se efectuează prin apăsarea și menținerea apăsată a 
butonului   și scoaterea simultană a bateriilor. 
Aceasta duce la revenirea regulatorului la setările din fabrică. 

[OK]

MASTER RESET al regulatorului

ATENȚIE: Toate programele utilizatorului vor fi şterse! 
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Regulatorul va aştepta setarea uneia dintre cele două temperaturi 
pe care trebuie să o menţină (de zi sau de noapte). Modificările sunt 
efectuate prin intermediul butonului  sau prin intermediul 
butonului rotativ. Alegerea trebuie confirmată prin apăsarea 
butonului .

Posibilitatea 2
În cazul în care am vrea din diferite motive, să suspendăm 
executarea programului, de ex. din cauza unei petreceri care 
durează mai mult, iar regulatorul a început deja reducerea 
temperaturii de noapte până la temperatura de noapte (pe afișaj va 
apărea simbolul ), iar noi am vrea să menţinem temperatura 
confortabilă până la sfârșitul petrecerii, atunci trebuie: 
Să apăsăm butonul ,  pe afișaj va apărea simbolul ( ) și ( ). 
Temperatura de zi va fi în acest caz menținută până la cea mai 
apropiată modificare a temperaturii efectuată de program. 
Pentru a retrage această funcţie, apăsaţi , apoi va dispărea 
simbolul ( ) de pe afișaj.
În mod similar, în cazul în care programul efectuează temperatura de 
zi, de ex: ieșiți pentru o perioadă mai lungă de acasă, și atunci 
trebuie, să apăsați butonul ,  pe afişaj va apărea simbolul ( ) și 
( ). Temperatura de noapte va fi în acest caz menținută până la cea 
mai apropiată modificare a temperaturii efectuată de program. 
Pentru a retrage această funcţie, apăsaţi , apoi va dispărea 
simbolul ( ) de pe afișaj.

[sun]

[OK]

(mo)

[sun] ha su

[OK]
ha

[sun] ha
mo

(OK)
ha

Temperatura anti-îngheţ este setată în cazul absenţei prelungite sau 
în afara încălzirii şi are ca scop prevenirea îngheţării apei în instalaţia 
de încălzire. Pentru a seta programul de temperatură anti-îngheţ 
pentru fiecare zi a săptămânii, trebuie să selectaţi programul nr. 0.
Temperatura setată de producător este de 7°C.

Setarea programului de temperatură
anti-îngheţ
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Resetarea se efectuează prin scoaterea bateriilor până în momentul 
dispariţiei datelor de pe afișaj.

RESETAREA Regulatorului

MASTER RESET se efectuează prin apăsarea și menținerea apăsată a 
butonului   și scoaterea simultană a bateriilor. 
Aceasta duce la revenirea regulatorului la setările din fabrică. 

[OK]

MASTER RESET al regulatorului

ATENȚIE: Toate programele utilizatorului vor fi şterse! 



Configurarea se realizează în serie una după alta:

Pentru a intra în regimul de modificare  a setărilor de configurare trebuie să țineți 
apăsate simultan butoanele  și  timp de 3 secunde, până când 
apare meniul de setare.

1. MODIFICAREA HISTEREZISULUI
Histerezisul are ca scop prevenirea pornirilor prea frecvente 
a dispozitivului executiv în urma variaţiilor mici de temperatură. 
De ex., pentru histerezis HI2 când temperatura este setată la 20°C, pornirea 
cazanului va avea loc la temperatura de 19,8 °C, iar oprirea la 20,2°C. 
Pentru histerezis HI4 când temperatura este setată la 20°C, pornirea 
cazanului va avea loc la temperatura de 19,6 °C, iar oprirea la 20,4°C.

Regimul de modificare a histerezisului este 
semnalizat prin inscripţia HI pulsând. Rotiti 
butonul in sensul acelor de ceasornic sau invers 
ca sa modificăm setările histerezei.

[PROG] [OK]
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Setările de configurare: histerezis, întârziere, offset

modificarea
histerezisului

modificarea
de offset

HI 2 – ±0,2°C (setare din fabrică),
HI 4 –  ±0,4°C.

Setarea trebuie confirmată cu butonul . Termostatul va trece la 
modificarea următorului parametru.

O 

modificarea
întârzierii
(doar 3021)

33

3. MODIFICAREA OFFSET-ului 

Offset-ul permite calibrarea temperaturii cu o toleranţă de ± 3 °C.

De ex. regulatorul de temperatură arată că în cameră sunt 23 °C, iar 
termometrul simplu cu mercur care se află alături arată temperatura de 24 
°C. Datorită modificării offset-ului cu +1 °C termostatul va arăta aceleaşi 
temperaturi ca şi termometrul cu mercur.

Regimul de modificare a întârzierii este semnalizat 
prin inscripţia OFFS pulsând. Rotiti butonul in sensul 
acelor de ceasornic sau invers setaţi valoarea dorită 
cuprinsă între -3,0 şi 3,0 (setarea producătorului 
fiind – 0,0) Salvaţi setarea cu ajutorul butonului  .

Termostatul revine la regimul normal de lucru.

[OK]

ATENŢIE: Dacă în timpul modificării setărilor de configuraţie nu veţi apăsa nici 
un buton timp de 10 s, termostatul va reveni la regimul normal de lucru.

ATENŢIE: Prima apasare a oricarui buton de functionare intotdeauna 
aprinde lumina ecranului, doar a doua atingere activeaza o functie data.

3. MODIFICAREA ÎNTÂRZIERII (numai AURATON 3021)
Întârzierea împiedica pornirea frecventă a sistemului de ex. din cauza
curentului de aer ( de ex., cauzat de deschiderea ferestrei).

Regimul de modificare a întârzierii este semnalizat prin inscripţia 90:SE 
pulsând. 
Rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic sau 
invers ca dezactivaţi întârzierea.

90:SE – întârziere de 90s. (setarea producătorului)

0:SE – fără întârziere.

Salvaţi setarea cu ajutorul butonului . Termostatul va trece la 
modificarea următorului parametru. 

(OK)



Configurarea se realizează în serie unul după altul:

Pentru a intra în regimul modificare a setărilor de configurare trebuie să țineți 
apăsate simultan butoanele  și  timp de 3 secunde, până când 
apare meniul de setare.

1. MODIFICAREA HISTEREZISULUI
Histerezisul are ca scop prevenirea pornirilor prea frecvente 
a dispozitivului executiv în urma variaţiilor mici de temperatură. 
De ex., pentru histerezis HI2 când temperatura este setată la 20°C, pornirea 
cazanului va avea loc la temperatura de 19,8 °C, iar oprirea la 20,2°C. 
Pentru histerezis HI4 când temperatura este setată la 20°C, pornirea 
cazanului va avea loc la temperatura de 19,6 °C, iar oprirea la 20,2°C.

Regimul de modificare a histerezisului este 
semnalizat prin inscripţia HI pulsând. Rotiti 
butonul in sensul acelor de ceasornic sau invers 
ca sa modificăm setările histerezei.

[PROG] [OK]
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Setările de configurare: histerezis, întârziere, offset

modificarea
histerezisului

modificarea
de offset

HI 2 – ±0,2°C (setare din fabrică),
HI 4 –  ±0,4°C.

Setarea trebuie confirmată cu butonul . Termostatul va trece la 
modificarea următorului parametru.

O 

modificarea
întârzierii
(doar 3021)

33

3. MODIFICAREA OFFSET-ului 

Offset-ul permite calibrarea temperaturii cu o toleranţă de ± 3 °C.

De ex. regulatorul de temperatură arată că în cameră sunt 23 °C, iar 
termometrul simplu cu mercur care se află alături arată temperatura de 24 
°C. Datorită modificării offset-ului cu +1 °C termostatul va arăta aceleaşi 
temperaturi ca şi termometrul cu mercur.

Regimul de modificare a întârzierii este semnalizat 
prin inscripţia OFFS pulsând. Rotiti butonul in sensul 
acelor de ceasornic sau invers ca setaţi  sa valoarea 
 

 
dorita cuprinsă  între -3,0 şi 3,0 (setarea producătorului 
fiind – 0,0). Salvaţi setarea cu ajutorul butonului  .

Termostatul revine la regimul normal de lucru.

[OK]

ATENŢIE: Dacă în timpul modificării setărilor de configuraţie nu veţi apăsa nici 
un buton timp de 10 sec, termostatul va reveni la regimul normal de lucru.

ATENŢIE: Prima apasare a oricarui buton de functionare intotdeauna 
aprinde lumina ecranului, doar a doua atingere activeaza o functie data.

3. MODIFICAREA ÎNTÂRZIERII (numai AURATON 3021)
Întârzierea împiedica pornirea frecventă a sistemului de ex. din cauza
curentului de aer ( de ex, cauzat de deschiderea ferestrei).

Regimul de modificare a întârzierii este semnalizat prin inscripţia 90:SE 
pulsând. 
Rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic sau 
invers ca sa dezactivaţi  întârzierea.

90:SE – întârziere de 90sec. (setarea producătorului)

0:SE    – fără întârziere.

Salvaţi setarea cu ajutorul butonului . Termostatul va trece la 
modificarea următorului parametru. 

(OK)
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Situaţii de urgenţe

ź Dacă pierdeţi 3 transmisii la rând (după 15 minute) de la termostatul 
AURATON 3021 RTH, pe receptorul RTH va fi afişată avaria (pulsare 
permanentă a diodei LED alternativ în roşu şi verde) Până la momentul 
înlăturării problemei, receptorul va trece la ciclul de porniri/opriri 
memorat în ultimele 24h.

ź La restabilirea ambelor semnale (de la termostatul AURATON 3021  RTH şi 
termometrul T-2 ), eroarea va fi anulată şi receptorul trece la modul 
normal de lucru.

ź Comutarea releului este sincronizată cu tensiunea reţelei de alimentare 
230V astfel încât închiderea şi deschiderea contactelor ancorei releului să 
fie realizată întotdeauna când tensiunea este în jurul valorii zero. Aceasta 
împiedică apariţia arcului electric şi ridică rezistenţa releului.

ź Receptorul AURATON RTH este dotat cu un algoritm unic al analizei 
ciclurilor pornit-oprit. Ciclul întreg de încălzire din ultimele 24h este 
înregistrat în memoria receptorului RTH. În cazul pierderii legăturii cu 
termostatul AURATON 3021 RTH, receptorul RTH în mod automat va realiza 
ciclul memorat de porniri/opriri din ultimele 24h. Astfel există timpul 
necesar pentru restabilirea transmisiei (înlăturarea perturbaţiilor) sau 
repararea termostatului 3021 RTH fără scăderea semnificativă a 
confortului termic în clădire.

Caracteristici unice ale AURATON 3021 RTH

35

Informaţii suplimentare

ź Termostatul AURATON 3021 RTH trebuie instalat la o distanţă de cel puţin 1 
metru de la receptorul RTH (semnalul prea puternic de la transmiţătoare 
poate crea perturbări).

ź Între oprirea şi pornirea succesivă a releului trebuie să treacă cel puţin 30 s.

ź Transmiterea datelor de la termostatul AURATON 3021 RTH către receptor 
are loc la fiecare modificare cu 0,2°C a temperaturii ambiante. Dacă 
temperatura nu se schimbă atunci termostatul transmite datele de control 
o dată la fiecare 5 minute (dioda de pe receptorul RTH luminează 
intermitent cu culoarea portocalie).

ź În caz de întrerupere a tensiunii de alimentare, receptorul RTH se opreşte. 
După restabilirea tensiunii, instalaţia de încălzire va fi pornită în mod 
automat, iar receptorul RTH va aştepta un semnal de la dispozitivele de 
transmitere sincronizate (semnalul acesta trebuie să ajungă cel târziu în 
decursul de 5 minute de la restabilirea alimentării). După recepţionarea 
semnalului, receptorul va intra în regimul normal de lucru.

ź Nu introduceţi receptorul RTH în carcase din metal (de ex. cutie de montaj, 
carcasa din metal a cuptorului), pentru a nu perturba funcţionarea 
receptorului. 

ź Prima apasare a oricarui buton de functionare intotdeauna aprinde lumina 
ecranului, doar a doua atingere activeaza o functie data.

ź In timpul programarii, esecul de a apasa orice buton pentru 10 secunde, 
e la fel cu a apasa butonul  .

ź La regulatorul 3021 RTH poate fi conectată sau deconectată în orice 
moment funcția de control (de ex. după sezonul de încălzire) prin apăsarea 
temporară a butonului . (Regulatorul va arăta doar ora actuală și 
temperatura din încăpere – lipsa „liniei de timp”).

[ok]

[OK]
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Situaţii de urgenţe

ź Dacă pierdeţi 3 transmisii la rând (după 15 minute) de la termostatul 
AURATON 3021 RTH, pe receptorul RTH va fi afişată avaria (pulsare 
permanentă a diodei LED alternativ în roşu şi verde) Până la momentul 
înlăturării problemei, receptorul va trece la ciclul de porniri/opriri 
memorat în ultimele 24h.

ź La restabilirea ambelor semnale (de la termostatul AURATON 2025 RTH şi 
termometrul T-2 ), eroarea va fi anulată şi receptorul trece la modul 
normal de lucru.

ź Comutarea releului este sincronizată cu tensiunea reţelei de alimentare 
230V astfel încât închiderea şi deschiderea contactelor ancorei releului să 
fie realizată întotdeauna când tensiunea este în jurul valorii zero. Acesta 
împiedică apariţia arcului electric şi ridică rezistenţa releului.

ź Receptorul AURATON RTH este dotat cu un algoritm unic al analizei 
ciclurilor pornit-oprit. Ciclul întreg de încălzire din ultimele 24h este 
înregistrat în memoria receptorului RTH. În cazul pierderii legăturii cu 
termostatul AURATON 3021 RTH, receptorul RTH în mod automat va realiza 
ciclul memorat de porniri/opriri din ultimele 24h. Astfel există timpul 
necesar pentru restabilirea transmisiei (înlăturarea perturbaţiilor) sau 
repararea termostatului 3021 RTH fără scăderea semnificativă a 
confortului termic în clădire.

Caracteristici unice ale AURATON 3021 RTH

35

Informaţii suplimentare

ź Termostatul AURATON 3021 RTH trebuie instalat la o distanţă de cel puţin 1 
metru de la receptorul RTH (semnalul prea puternic de la transmiţătoare 
poate crea perturbări).

ź Între oprirea şi pornirea succesivă a releului trebuie să treacă cel puţin 30 sec.

ź Transmiterea datelor de la termostatul AURATON 3021 RTH către receptor 
are loc la fiecare modificare cu 0,2°C a temperaturii ambiante. Dacă 
temperatura nu se schimbă atunci termostatul transmite datele de control 
o dată la fiecare 5 minute (dioda de pe receptorul RTH luminează 
intermitent cu culoarea portocalie).

ź În caz de întrerupere a tensiunii de alimentare, receptorul RTH se opreşte. 
După restabilirea tensiunii, instalaţia de încălzire va fi pornită în mod 
automat, iar receptorul RTH va aştepta un semnal de la dispozitivele de 
transmitere sincronizate (semnalul acesta trebuie să ajungă cel târziu în 
decursul de 5 minute de la restabilirea alimentării). După recepţionarea 
semnalului, receptorul va intra în regimul normal de lucru.

ź Nu introduceţi receptorul RTH în carcase din metal (de ex. cutie de montaj, 
carcasa din metal a centralei), pentru a nu perturba funcţionarea 
receptorului. 

ź Prima apasare a oricarui buton de functionare intotdeauna aprinde lumina 
ecranului, doar a doua atingere activeaza o functie data.

ź In timpul programarii, esecul de a apasa orice buton pentru 10 secunde, 
e la fel cu a apasa butonul  .

ź La regulatorul 3021 RTH poate fi conectată sau deconectată în orice 
moment funcția de control (de ex. după sezonul de încălzire) prin apăsarea 
temporară a butonului . (Regulatorul va arăta doar ora actuală și 
temperatura din încăpere – lipsa „liniei de timp”).

[ok]

[OK]
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Date tehnice

Intervalul temperaturii de lucru: 0  –  45°C

Intervalul de masurare
0  –  35°Ca temperaturii:

Intervalul de control al temperaturii: 5  –  30°C

Histerezis: ±0,2°C; ±0,4°C

Setarile temperaturii de fabricatie: regim de zi 21°C / regim de noapte 19°C

Functie aditionala: Temperatură anti-îngheţ

Ciclul de lucru: Săptămânal, programabil

Modul de control al lucrului: diode LED (receptorul RTH) 
LCD (termostat)

Amperaj maxim  AURATON 3021 ~ 16A 250V AC 
al contactelor releului: Odbiornik RTH   ~ 16A 250V AC

Alimentare AURATON 3021: 2x bateria alkaliczna AAA 1,5V 
      AURATON 3021 RTH: 2x bateria alkaliczna AAA 1,5V 

Alimentare RTH: 230VAC, 50Hz

Frecvenţa de comunicare RTH: 868MHz

Distanţa de comunicare RTH: în clădiri standard – cca. 30m
exterior – cca. 300m

 230V~
L

N
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Date tehnice

Intervalul temperaturii de lucru: 0  –  45°C

Intervalul de masurare
0  –  35°Cal temperaturii:

Intervalul de control al temperaturii: 5  –  30°C

Histerezis: ±0,2°C; ±0,4°C

Setarile temperaturii de fabricatie: regim de  confort  21°C / regim  economic 19°C

Functie aditionala: Temperatură anti-îngheţ

Ciclul de lucru: Săptămânal, programabil

Modul de control al lucrului: diode LED (receptorul RTH) 
LCD (termostat)

Amperaj maxim  AURATON 3021 ~ 16A 250V AC 
al contactelor releului: receptor     RTH   ~ 16A 250V AC

Alimentare AURATON 3021: 2x bateria alcalina AAA 1,5V 
      AURATON 3021 RTH: 2x bateria alcalina AAA 1,5V 

Alimentare RTH: 230VAC, 50Hz

Frecvenţa de comunicare RTH: 868MHz

Distanţa de comunicare RTH: în clădiri standard – cca. 30m
exterior – cca. 300m
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www.auraton.pl

Informaţii privind reciclarea produsului
Dispozitivele sunt marcate cu simbolul tomberonului de 
deşeuri barat. În conformitate cu Directiva Europeana 
2002/96/CE şi Legea privind echipamentele electrice şi 
electronice, aceste semne informează că acest echipament, 
după perioada de exploatare, nu poate fi colectat împreună cu 
alte deşeuri menajere.

Utilizatorul este obligat să-l predea la centrul de colectare 
a echipamentului electric şi electronic.


